AQUA DROP Mérnéki Iroda Kit. Szombathelyi Uzemegység
Szilvas Istvan Iktatdszam nalunk: F7126-14507-3/2022

Ugyintézé: Bali Imre

9730 Kbszeg Szombathely, 2022. 03. 13.
Szabohegyi ut 24.

Targy: Kézmiikezel6i hozzajarulas, Sétony, kozség belteriileti csapadékviz elvezetése.
Azonosité szam: 937199536

Tervez6 és tervszam: Szilvas Istvan, 4/2022

Kézmd egyeztetési jegyz6konyv ikt. szam: F7126-14507-2/2022

Tisztelt Cimzett !

A megkildétt tervdokumentacid alapjan a tervezett csapadékviz elvezetés kialakitasaval egyetértiink, és a

kivitelezéshez hozzajarulunk az alabbiak maradéktalan betartasa mellett.

A tervezett csapadékviz elvezetés belteriileti épitési terlletén kzépnyomasa gazvezeték haldzat tzemel.
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A munkaterillet atadas-atvételrél és a munkavégzés megkezdésének idépontjarél irasos értesitést kériink
(MVM Egéz - Dégaz Foldgazhalézati Zrt. Szombathely, Rakéczi F. u. 23-25.).

A munkavégzés megkezdésének idépontjardl legalabb 2 munkanappal elébb elkiildend6 az irasos értesités,
melynek minimalis tartalma: a munka megnevezése, a kivitelezd és annak felelés mlszaki vezetdje,
elérhetdsége, a munkavégzés varhato id6tartama, a kiadott k6zmlinyilatkozat azonositéja.

A kivitelezési és nyomvonal-kitlizési munkalatok csak az MVM Egaz - Dégaz Féldgazhalézati Zrt.
szakfeliigyeletével végezhetok.

A szakfeliigyeletet kérjiik irasban megrendeini (MVM Egéz - Dégaz Foldgazhalozati Zrt. Szombathely,
Rakéczi F. u. 23-25.).

Amennyiben mas nyomvonal jellegli épitmény épitése soran a gazeloszté vezeték, vagy annak tartozéka
megrongalodik és a kivitelezést nem a bejelentett vallalkozé végezte, akkor a megrongalt gazvezeték
helyredllitasaval kapcsolatosan felmerdit koltségek teljes korlien az idegen létesitmény beruhazéjat terhelik.
A 203/1998. (Xil. 19.) Korm. rendelet 19/B. paragrafusaban leirtaknak megfeleléen a keresztezendd
gazelosztd vezeték feltardsakor a gazelosztd vezeték szélsd alkotditdl szamitott legalabb 1-1 m-es
ovezeten beliil - szilard utburkolat bontast kivéve - gépi foldmunkat végezni nem lehet. Az épitési
tevékenység kivitelezéjének gondoskodnia kell: a geodétaval a kivitelezési munka megkezdése el6tt a
keresztezett gazvezeték nyomvonalanak és a fenti 6vezetnek a kijel6lésérdl, a kijellt 6vezetnek az épitési
tevékenység alatti fenntartasardl, a keresztezett gazvezeték feltarasarol. A kijeldlés szakmai feliigyeletével
kapcsolatos kdltségeket a kivitelezd kételes viselni. A munkakezdés el6tt a kivitelez6 a kitlizési dokumentaciot
a tarsasagunk képviseléjének kételes atadni.

Az épitési teriileten izemeld gazvezeték felszini mitargyait és tartozékait az épitkezés soran meg kell
védeni, és szakfeliigyelet mellett szintbe kell emelni.

Viznyel6 és lizemel6 gazvezeték legkisebb vizszintes tavolsaga 1 m lehet.

Parhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palastja és a gazvezeték legkisebb vizszintes
tavolsdga 1 m lehet.

Gazvezeték nagymélységli arokkal torténd keresztezésekor a gazvezetéket eimozdulas ellen régziteni
kell.

A gazvezetéket fellilr6l keresztezd csatornat a gazvezeték felett min. 1,5 m hosszban védécsébe kell helyezni.
A keresztez(6 csatorna, ateresz, és a gazvezeték palastja kozott min. 40 cm tavolsagot kell tartani.
Amennyiben a szakfeligyelettel végzett helyszini feltdras soran a gazvezeték lesiillyesztése valik
szilkségessé, Ugy az ezzel kapcsolatos technolégiai munkalatokat — fitési szezonon kivill — az MVM Egaz -
Dégaz Féldgazhalozati Zrt. megrendelésre elvégzi.

Arok fenékszintje és iizemel6 gazvezeték palastia kozott a legkisebb foldtakaras 80 cm lehet.

MVM Egéz-Dégaz Foldgazhalozati Zrt.
Cim: 6724 Szeged, Pulcz utca 44.
Cégjegyzékszam: 06 10 000470 www.mvmhalozat.hu
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A nyilt arkot a keresztezd gazvezeték 2-2 m-es korzetében szilard burkolattal kell ellatni.

Uzemelé gazvezeték nem keriilhet tengelyiranyban nyilt arok ala.

Az elkésziilt keresztezést eltakaras el6tt be kell mutatni.

Barmely az épitkezéskor torténd a tervtdl eltéré nyomvonal-modositast elézetesen az MVM Egaz - Dégaz
Féldgazhalézati Zrt-vel egyeztetni kell.

Az épitkezés soran adod6, a gazvezetékkel kapcsolatos szilkséges miiszaki megoldasok, és a
szakfeligyeletnek a kéltségei a beruhazoét terhelik.

Amennyiben a munkateriileten a targyi munkavégzéssel kapcsolatban bekévetkezé gazvezeték halozatot
érinté rongalasok elkdvet6i nem a beruhazé altal megnevezett kivitelezé, vagy a kivitelezé a rongalast nem
ismeri el, a helyreallitas kéltségei szintén a beruhazoét terhelik.

Amennyiben az el6irt szakfellgyeletet a kivitelezés soran nem veszik igénybe, (igy a miszaki atadashoz nem
all médunkban hozzajarulni.

Géazvezeték sériilése, vagy gazveszély észlelése esetén az MVM Egaz - Dégaz Féldgazhalozati Zrt.
diszpécserszolgalatanak z6ld szaman kell a bejelentést megtenni. 80/820-141

Hozzajarulasunk nem jelenti a tervdokumentacié miszaki tartalmanak tételes ellenérzését, illetve biralatat.
Nem mentesiti a tervezét, beruhazot és a kivitelez6t az érvényben lévé szakmai, létesitési, valamint
biztonsagtechnikai elirasok maradéktalan betartasa alol.

Jelen nyilatkozat 2023. marcius 31-ig érvényes.

WivM Rgdz-Déghe

Foldgizhalizati Zxt.
Ad
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Gombas Rébert Stifter Attila
(izemegység vezetd szolgéltatasi csoportvezeté
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